ELOTERJESZTES
Gardony Viros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
2017. augusztus 16-an tartandé rendkiviili iilésére
a ,Gardonyi Polgarmesteri Hivatal villamos felijitisa” tirgyaban

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Gardonyi Polgarmesteri Hivatal épiiletének villamoshalozata meglehetdsen elavult. Tobb
szakértd egybehangzd véleménye szerint jelentds kockazattal jar a tovabbi {lizemeltetés,
miutdan hatvdnyozottan fennall a tlzveszély az eloregedett vezetékek, valamint az
ellendrizhetetlen atkotések miatt.

A masodik emeleten mar tdrténtek felajitasok, jelenleg legfontosabb a f6ldszint és az I. emelet
problémajanak kezelése. A munkalatokra arajanlatokat kértiink be, melyek koziil kellene
kivalasztani a megfelel6t.

Kérem szives dontésiiket az ligyben!

Hatarozati javaslat:

Gardony Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete a Gardonyi Polgarmesteri Hivatal foldszint
és 1. emelet villamos fel(jitdsi munkalataival a mellékelt arajanlat szerinti tartalommal a
........................... -t bizza meg, br. ...................,- Ft 0sszegben, mely 6sszeget 2017.
évi koltségvetése 7. sz. melléklet 23. sora, “Polgarmesteri Hivatal elektromos rendszerének
felgjitasa” kerete terhére biztosit.

Felkéri a jegyz6t az err6l sz016 vallalkozasi szerzodés elkészitésével €s testiilet elé tarasara.
Hataridd: folyamatos

Felel6s: Kovacsné dr. Bozsoki Kornélia jegyzo

Gardony, 2017. augusztus 15.
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Targy: 2483 Gardony Szabadsag ut 20-22 Polgarmesteri Hivatal f6ldszint és L
emelet villamos felyjitasa.

Dr. Santha Tibor részére.

Kiszonettel vettiik megkeresését a targyi munkdra.
A helyszini bejaras alapjdn kovetkezd a mellékletben szerepld ajanlatot tessziik.

Megjegyzés: A vdllaldsi ar nem tartalmazza az AFA-1.
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Bognar Viktor
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Babovill v P
, Szo{l Villgosxpan
485 Gardony-Dinnyss Ipar u. 1

Mobil: 06.30/ 6003962

Ad6szam: 13038861..
Aank: 10918001-000%0%%%3{40002



Vezetékek, kibelek és szerelvények bontésa;
vérésréz vagy aluminium vezeték leszerelése
védtcsEbo! kindizva,

10 mm2-ig
1./ 71-000-1.5.1
450,00 m A: 0,00 Ft O Ft
D: 90,00 Ft 40 500 Ft
G: 0,00 Ft 0 Ft

stillyesztett tartozékok bontdsa,
fa vagy fémszekrények,
kapcsoldk, csatlakozd
alizatok, falifoglalatok, csengdk, redukiorok,
erfs- vagy gyengedramu nyomok, termosztatok,
lépcsthézi automatak, jelzék leszerelése

2./ 71-000-1.11

135,00 db A: 0,00 Ft o Ft
D: 450,00 Ft 60750 Ft
G 0,00 Ft OFt

aramiori elosztok, fogyasztasmérd szekrények
3./ 71-000-1.10

3,00db A: 0,00 Ft oFt
D: 18 000,00 Ft 54 000 Ft
G: 0,00 Ft 0OFt

mindennemii fényforrds és ldmpatest leszerelése
4./ 71-000-1.13

52,00 db A: 0,00 Ft 0 Ft
D: 1 200,00 Ft 62400 Ft
G: 0,00 Ft O Ft

Miianyag melivédcsatorna elhelyezése
elbre elkészitett taridszerkezetre szerelve,
barmely méretben,
idomdarabok nélkiil
5./ 71-001-28.1-0545056  LEGRAND DLP-S kabelcsatorna 130x50 mm, hajlékony fedéllel, bepattinthatd 45-6s
szerelvényhez, fekete (kat.szam:075752)

92,00m  A: 5 433,40 Ft 499 873 Ft
D: 2 040,00 Ft 187 680 Ft
G: 0,00 Ft o Ft

Merev, simafali milanyag védécsd elhelyezése,
elagazé dobozokkal, ’

elbre elkészitett fathoronyba,

vékonyfall kivitelben,

konnyli mechanikai igénybevételre,

Névleges méret: 11-16 mm

6. 71-001-1.1.1.1.1- HYDRO-THERM beltéri Mii IIL vékonyfald, hajlithaté
0110116
merev milanyag sziirke védbcs6 16 mm, Kod: MU-TI 16
560,00 m  A: 128,80 Ft 72128 Ft
D: 600,00 Ft 336 000 Ft
G: 0,00 Ft 0Ft
7./ 71-001-11.1.1-0123021 KAISER szerelvénydoboz téglafalba, Omiesztett kiszerelés, R: 1055-41
200,00db  A: 74,20 Ft 14 840 Ft
D: 630,00 Ft 126 000 Ft
G: 0,00 Ft o Ft
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Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
8./ 71-001-11.1.2-0121003 HYDRO-THERM beltéri eldgazé doboz, Miidk 100 mm, Kéd: 100-K

30,00db  A: 78,40 Ft
D: 630,00 Ft
G: 0,00 Ft

9./ 71-001-11.1.2-0121004 HYDRO-THERM beltéri eldgazd doboz, Miidk 150 mm, Kéd: 150-K
20,00db  A: 197,40 Ft
D: 630,00 Ft
Gt 0,00 Ft

Kabelszer(i vezeték elhelyezése

elbre elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erii rézvezetbvel,

elagazo dobozokkal és kitésekkel, szigetelési elenallds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekdtése nélkill,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2

2352 Ft
18 900 Ft
OFt

3948 Ft
12 600 Ft
OFt

10 ./ 71-002-21.1-0221521  PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tomor rézvezetGvel (MBCu)

241 164 Ft
391 500 Ft
OFt

296 660 Ft
292 500 Ft
OFt

186 018 Ft
154 500 Ft
0 Ft

425 040 Ft
202 860 Ft
0 Ft

353 500 Ft
18180 Ft
0Ft

72110 Ft
36 450 Ft
OFt

870,00 m  A: 277,20 Ft
D: 450,00 Ft
G: 0,00 Ft
11 ./ 71-002-21.1-0221562  PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x2,5 mm?2, tdmor rézvezetdvel (MBCu)
650,00 m  A: 456,40 Ft
D: 450,00 Ft
G: 0,00 Ft
Adatatviteli kabel elhelyezése
véddesSbe hilzva vagy vezetékesatornaba fektetve,
strukturalt adatatviteli kdbel strukturdlt szémitdgépes
adatatviteli halézatokhoz,
alufdlia drnyékolassal,
100 Mbit/s tviteli sebesség (CAT 5 kategdria)
12 ./ 71-002-42.1.2-0111902 PannonCom-Kabel FTP cat. 5. falikdbel
1030,00m  A: 180,60 Ft
D: 150,00 Ft
G: 0,00 Ft
Feliiletre szerelt ldmpatest elhelyezése
el6re elkészitett tartdszerkezetre, tikkrds, nyitott,
fénycstves kivitelben,
képréazaskorlatozott (V, parabola tikros)
13 ./ 71-010-1.1.2.2.2- 236W vagy 4x18W fénycsoves V-tilkrds lampatest, P20,
0141001
46,00db  A: 9 240,00 Ft
D 4 410,00 Ft
G: 0,00 Ft
Fénycsovek,
T8
egyenes fénycsovek
14 ./ 71-011-5.2.1-0621486  LED fénycs6 20W 120cm
101,00db  A: 3 500,00 Ft
D: 180,00 Ft
G: 0,00 Ft
Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése
elére elkészitett tartdszerkezetre, tiikrds, nyitott,
fénycstves kivitelben,
T8, T12 fénycsbves
elekironikdval szerelt (A energia osztaly(),
kaprazaskorlatozott (V, parabola tiikrés)
15 ./ 71-010-1.1.2.2.2- Dupla parabolatitkrs tilkros-rdcsos, falon kiviili ldmpatest 1*36W
0299756
9,00db  A: 8012,20 Ft
D: 4 050,00 Ft
G: 0,00 Ft
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Komplett vilagitasi és telekommunil@cios szerelvények;
Fali kapcsoldk elhelyezése,

siillyesztve, 10A
16 ./ 71-005-1.1.1.5-0562004 LEGRAND kapcsold fehér sorolo kerettel
29,00db  A: 2422,00 Ft 70 238 Ft
D: 960,00 Ft 27 840 Ft
G: 0,00 Ft DFt
Csatlakozdaljzat elhelyezése,
siillyesztve, 16A,
foldelt,
kettés csatakozdaljzat (2x2P+F)
17 ./ 3;0056;.11.1.1.2— LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozdaljzat fehér R: 774400
20
so00db  A: 3 315,20 Ft 265 216 Ft
D: 960,00 Ft 76 800 Ft
G: 0,00 Ft oFt
Telefon és PC csatlakozdaljzat, USB toItd aljzat elhelyezése (egyes/kettds),
PC, USB
18 ./ 71-005-1.31.2-0533641 [EGRAND 2xR145 CatSe UTP mechanizmus, LCS2 R: 775762
36,00db  A: 6 773,20 Ft 243 835 Ft
D: 960,00 Ft 34 560 Ft
G 0,00 Ft 0Ft
Aramiori elosztdk elhelyezése
falon kiviili kivitelben, kalapsines szerelSlappal, foldsinnel,
max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakitdk, védGkapcsoldk,
tavkapcsoldk stb. szamara), helyszinen dsszeszerelve,
elosztok 120 egység
19 ./ 71-009-3.1.4 FE [ eloszto
1,00db  A: 137 200,00 Ft 137 200 Ft
D: 60 000,00 Ft 60 000 Ft
G: 0,00 Ft OFt
20./ 71-009-3.1.4 Portai elosztd
1,00db  A: 137 200,00 Ft 137 200 Ft
D: 60 000,00 Ft 60 000 Ft
G: 0,00 Ft oFt

21./ 71-009-3.14

Kazanhazi elosztd

1,00db  A: 173 600,00 Ft 173 600 Ft
D: 120 000,00 Ft 120 000 Ft
G: 0,00 Ft 0 Ft
(Akkumulatoros vészvilagitas)
sajat akkumulatoros,
allandd tzemdj,
falon kiviili kivitelben,
irényfény
22 ./ 71-010-12.11.2.1.4- 8W LED irdnyfény lampatest, allandé izemi, 60 p. athidalasi id6, "nyil lefelé"
0143556 piktogrammal,
400db  A: 13 024,20 Ft 52097 Rt
D: 2 040,00 Ft 8 160 Ft
G: 0,00 Ft oFt
Falon kivilli, vizmentes kiiltéri
lampak elhelyezése, min. IP 54,
LED kivitelben
23./ 71-010-11.1-0299784  Por- és pdramentes ldmpatest pc-biraval, 10W LED lampatest
16,00db  A: 6 732,60 Ft 107 722 Ft
D: 3120,00 Ft 49920 Ft
G: 0,00 Ft oFt
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24 ./ 71-002-55.4-0336651  PannonCom-Kabel NYY-1 0,6/1 KV 5x25 mm2 Porta és kazanhdazi betdp

4500m  A: 362740 Ft 163 233 Ft
D: 1 290,00 Ft 58 050 Ft
G: 0,00 Ft oFt

25 ./ 71-002-55.4-0336651  PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 Lszint betdp
66,00 m  A: 362740 Ft 217 644 Ft
p: 1 290,00 Ft 77 400 Ft
G 0,00 Ft o Ft

Osszesen:
3735618 Ft
2 567 550 Ft
oFt
PBabowvitll Villamosipari

Szol K& @

2485 Géardony-Dinnyés Iparu. 1.
o o) 00580

Adoszam: 13038861-2-07
Rank: 10918001-00000028-56140002
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Targy: Gardony Varos Polgarmesteri Hivatal Foldszint és I. emelet
villamos feljitasi munkai.

Dr. Santha Tibor részére.

Koszonettel vettiik megkeresését a tirgyi munkara.
Az arazatlan koltségvetés hidnyaban, a helyszin megtekintése, szakmai
rutinunk alapjan a kévetkezd ajinlatot tessziik.

Vaillalasi ar: Munkadij: 3'925'000 Ft + afa
Anyagar: 2'905'000 Ft + afa

2017-08-02 Villmesteralba Bt



ARAJANLAT

Dr. Santha Tibor részére.

Targy: Gardonyi Polgarmesteri Hivatal villamos feltijitisa .

- LED lampatestek 46db
-Vezetékesatorna 120 x S0mm 90fm
-UTP Cat 5E kabel 980 fm

-NYY kibel 970fm

-Villamos eloszté 3 db
-Segédanyagok

Anyagar:4'100'000 Ft

-Bontis, kiépités, feliilvizsgalat
Munkadij: 3'315'000 Ft

Az arak az afat nem tartalmazzak.

2017.08.04.

Kis Tamas




